
INGENIEROS
mse@medimur.es

Telef. 968 96 92 02

ESQUEMA TOMA DE LECTURAS EN INSTALACION FOTOVOLTAICA Con CONT. ZIV

CONTRATO 1

CONTRATO 2

CONTRATO 3 ACTUAL ABS INC

INFO

INFO FAB

ATRÁS

3.28.1

3.28.0

3.68.1 Lectura Reactiva (kvarh) Generados

3.68.0 Idem Lectura Reactiva (kvarh) Generados

3.26.1 Potencia maxima Generada

3.26.0 Idem Potencia maxima Generada

SALIR - ABANDONAR

Desde la pantalla inicial pulsar:

Lectura (kwh) Generados

Idem Lectura (kwh) Generados
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